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LABORATORIUM BADAN KOTLOW | URZADZEN GRZEWCZYCH
) 93-231 £6dz, ul. Dostawcza 1

ZASWIADCZENIE ED/1238/23
Automatyczny Zestaw Spalania Biomasy typu ,,Smok” 240

o nominalnej mocy cieplnej 240kW

z automatycznym zasypem paliwa stalego, opalany drewnem rozdrobnionym maszynowo-zr¢bka

produkowany przez:

) MODERATOR )
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

ul. 11 Listopada 16a, 16-200 Hajnowka

spetnia wymogi dotyczace ekoprojektu (ecodesign) okreslone Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/1189
Z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/ 125/ WE
w odniesieniu do wymogéw dotyczacych ekoprojektu dla kotléw na paliwa stale.

Parametr

© Symbol = Warto$¢  Jednostka : Wymogi ekoprojektu
: T T
Sezonowa efektywnosé encrgetyczna i : 80 ; % 2 75 dla kottéw o nominalnej mocy grzewczej < 20 kW
ogrzewania pomicszezen s | : = 77 dla kotléw o nominalnej mocy grzewczej > 20 kW
Parametr Parametr | Parametr Emisje™
yTW??itﬁ -uep o Sprawnodé uzytkowa | uycie energii .i cktryczngjna | Emisje onr czace sezonowege ogrzewania
urytkowe potrzeby wlasne | pomieszezen dla paliwa zalecancgo
| przy 5 przy 30% | prey przy 30% pIzZy przy 30% snsies organiczne | el b
| znamionowej | znamionowej | znamionowe] | znamicnowej | znamionowe] | znamionowej w trybie | :tlf;in zwiazki ol 2%
mocy ! mocy mocy 1 mocy mocy moey czuwania | png gAZOWE wes o
z . E o ; = 2 . . 3 i z | PM cO NOx
cieplnej cieplnej | cieplncy | cicplnej cieplnej cieplnej § 0GC
- - o : S S — i SR _%__ il 2
z T 1 ! :
E P, | P | €l elin Psz Esem | Esooc | Esco | Esnox |
{ i
£ 227.1 684 | 835 84.4 1,107 0,35 0,009 10 11 264 150
=
z - , |
E kW kW % Y% kW kW kW | mg/m’ | mg/m® | mg/m*® | mg/m’
< 1 i
b 1
EEI=118 (A+) Wymogi ekoprojektu: <40 <20 | €500 <200

* Emisje suchych gazdw spalinowych w mg/m’ obliczone w temperaturze 273 K 1 przy ciénicniu 1013 mbar, dia O#lO%.

Zaswiadczenie wydano na podstawie wynikow badan laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu nr CUE.4032.087.2023.LG127.
Badania wykonano zgodnie z norma PN-EN 303-5 + Al: 2023-05.
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